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На основу члана 22. став 1. тачка 11) Закона о jaBHHM предузепима ("Службени гласник PC" бр.

15/2016 и 88/2019), члана 24. став 1.тачка 14) Одлукеоускла^иваььу пословаььа JaBHor предузейа
"Cp6HJarac" Нови Сад са Законом о jaBHHM предузеГтима ("Службени гласник" PC бр. 8/2017,
120/2020 и 75/2021) и члана 261. тачка 2) Закона о енергетици ("Службени гласник PC" бр.

145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 - др. закон и 62/2023), Надзорни одбор Ш

"Срби]'агас" Нови Сад, на 96. седници одржансу 22. октобра 2024. године, донео je

ОДЛУКУ

о измениПравила о раду дистрибутивноесистема

1. У Правилима о раду дистрибутивног система за природни гас („Службени гласник PC, 6poj
139/14), текст тачке 4.4.4.1.4. ових правила меььа се тако да гласи:

„Коректор мора да испуни следепе захтеве:

- да je изранен у oдгoвapajyhoj пpoтивeкcплoзивнoj заштити у cnynajy рада коректора у

зонама опасности од експлоз^е;

- да je изранен у oдгoвapajyheм степену механичке заштите IP према месту уградьье, и

- да има екстерно Hanajabbe 24V DC".

2. По доб^аььу сагласности AreHunje за енергетику Републике Cp6iije, ова одлука се o6jaBJbyje
на интернет страници Ш „Cponjarac" Нови Сад и ступа на снагу осмог дана од дана

об^авлэиваььа.

О б р а з л о ж е н> е

У важепим Правилимао раду дистрибутивногсистема за природни гас („Службени гласник PC",
6poj 139/14) у тачки 4.4.4.1.4. прописаноje да изведба коректорамора да испуни еледепе захтеве:

- да je изранен у oдгoвapajyhojЕх изведби према степену механичкезаштите IP 66 у any4ajy рада

коректорау зони опасности 1 и 2;

- да има екстерно Hanajabbe 24V DC.

Захтев kojh се односи на механичку заштиту коректора (IP66) у корелащ-уи са

противексплозивном заштитом je заснован на стандардима из групе SRPS N.S8, a kojh су

повучени из употребе. Техничка решеььа прописана овим стандардима нису више релевантна и

нису у сагласности са важепим стандардима групе SRPS EN IEC 60079 kojh пpoпиcyjy употребу

електричних yper)aja у зонама опасности, па су као таква неприменл>ива.

Услов за механичку заштиту IP66, сам по себи, поставка строге захтеве kojh нису у сагласности

са потенцталним местима уградьье (захтев за уградььу ype^aja kojh има апсолутну заштиту од

продора чврстих тела и прашине и заштита од снажног млаза воде - морски таласи и слични

снажни млазови) и, сходно томе, вепина произво1)ача коректора у свом производном програму



нема коректоре kojh зaдoвo.ъaвajy OBaj специфичан захтев. Инсистираьье на овом захтеву битно,

а неоправдано, увепава трошкове набавке коректора као последице повепаних трошкова

производное коректора и ограниченог тржишта за овакве произволе.

Предложена измена текста je у потпуном caniacjy са SRPS EN 12405-1:2019, Гасомери - ypel)aJH
за корекщц'у - Део 1: Коректори запремине, реф. стандард: EN 12405-1:2018.
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ДОСТАВЛЕНО:

Генералном директору,

Заменику генералногдиректора,

Извршним директорима,

Директоримасектора и руководиоцимаслужби

при кабинету генералногдиректора,

Председнику Стручне комике за сагледаваьье одступаььа,

Руководиоцу Службе рачуноводства,

За документац^у,

А р х и в и.


